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RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO 05_Pós suspensão 

 
Recife, 25 de julho de 2025.  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2025– LICITAÇÃO ELETRÔNICA No 001/2025 

PROCESSO SEI Nº 0060407929.000020/2025-71 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO 69/13,8 KV E EXTENSÃO DE REDE DE TRANSMISSÃO DE 69 KV PARA 
ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ENERGÉTICAS DO LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE 
PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES S/A – LAFEPE, RECIFE/PE, conforme detalhamento 
constante no TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I e seus apensos. 

 

Senhor licitante,  

Segue resposta ao questionamento formulado por e-mail referente ao processo supracitado, 
esclarecemos: Em reposta ao pedido de esclarecimento referente ao Processo Licitatório nº 013/2025, 
Licitação Eletrônica nº 001/2025 realizado por um dos licitantes, a COEPO elucida o seguinte: 

I. Questionamentos técnicos 

1. No TR está descrito que o transformador de força é de 5MVA, enquanto no Anexo C1 
Planilha_Orçamentária_Desonerada consta como 10MVA. Qual é a informação correta? 
 
RESPOSTA: A área demandante informa que: “  1- Conforme item 4.4.1.1 da Planilha Orçamentária 
Desonerada, o transformador de força é de 5 MVA, não havendo na planilha orçamentária a descrição 
de 10 MVA; 

 

2. No item 3.1.1.1 da planilha, o fornecimento de suportes de concreto para equipamentos está com 
unidade em kg. Contudo, por se tratar de peças, a unidade correta seria peça (pç). Nosso entendimento 
está correto? 

RESPOSTA: A área demandante informa que: “  Não. As peças pré-moldadas podem ser postes, vigas, 
suportes jabaquara capiteis etc. variando dependendo do tipo de equipamento, portanto a unidade 
“peça (pç)” não é indicada.  Todas as peças pré-moldadas possuem peso declarado pelo fabricante; 
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3. O mesmo problema se repete no item 3.2.1.1, que também apresenta kg para suportes de concreto. 

RESPOSTA: A área demandante informa que: “  Idem resposta anterior. 

4. No item 3.1.2.1, considerando o arranjo enviado, são 2 chaves seccionadoras, o que implica em 4 
estruturas de concreto, e não apenas 2 como indicado na planilha. Essa informação está correta? 

RESPOSTA: A área demandante informa que: “ De acordo com a descrição fornecida pelo item, cada 
unidade refere-se ao conjunto trifásico completo para cada chave; 

 

5. No item 3.1.2.2, conforme o arranjo enviado, não existe chave semipantográfica. Favor confirmar a 
necessidade e corrigir se aplicável. 

RESPOSTA: A área demandante informa que: “ Não existe descrição de chave semipantográfica na 
planilha orçamentária disponibilizada; 

 

6. Nos itens 3.8.1.1 e 3.11.1.1, o arranjo demonstra a necessidade de:  
- 3 TPs de medição,  
- 3 TPs de proteção,  
- 3 TCs de medição,  
- 3 TCs de proteção.  
Portanto, devem ser fornecidas 2 caixas de ligação para TCs e 2 caixas de ligação para TPs, e não apenas 
uma de cada como consta na planilha. 
 
RESPOSTA: A área demandante informa que: “ De acordo com a descrição dos itens 3.8.1 e 3.9.1 as 
caixas de interligação fazem parte do fornecimento dos Transformadores de Corrente (TC) e 
Transformadores e Potencial (TP), respectivamente, portanto estão em quantidade adequada ao 
fornecimento. O item 3.11.1.1 trata de SPCS, não tendo correlação com o tema da pergunta;  

 

 

7. No item 3.13.1, são mencionados os painéis de proteção para transformador e alimentador de 
13,8kV, mas não consta o painel de proteção de linha, o que é tecnicamente necessário e deve ser 
incluído. 

RESPOSTA: A área demandante informa que: “ O item citado não consta na planilha do TR. 

8. A garantia de cinco anos exigida se aplica apenas às obras civis e montagem eletromecânica ou 
também aos equipamentos fornecidos? 
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RESPOSTA: A área demandante informa que: “ Garantia de obra por 5 anos, conforme normas 
nacionais. Garantia dos equipamentos pelo fabricante conforme Especificação Técnica. 

9. O transformador será fornecido com comutador de tensão com ou sem carga? 

RESPOSTA: A área demandante informa que: “  Comutador com carga. 

I.I. Responsbilidades do contratado 
 
Solicitamos esclarecimentos quanto às responsabilidades atribuídas à contratada, especialmente: 
 Quais licenças caberão ao proponente providenciar?  
 Quais estudos técnicos são de responsabilidade da proponente?  
 A aprovação do projeto da SE 69kV junto à concessionária NEOPE será de responsabilidade da 
contratada?  
 A aprovação do projeto da LT 69kV junto à NEOPE será de responsabilidade da contratada?  
 Haverá fornecimento de ponto de água e energia elétrica ao canteiro de obras?  
 A estrutura física da contratante (banheiros, vestiários, refeitório) será compartilhada com a equipe da 
proponente?  
 Existem restrições civis ou ambientais à execução da obra? 
 
RESPOSTA: A área demandante informa que: “ Todos estudos e licenças de responsabilidade do 
contratado, bem como aprovação junto a NEOPE. 

II. Ausência de documentos essenciais para a composição da proposta 

RESPOSTA: A área demandante informa que: “  Entendemos que o projeto disponibilizado juntamente 
com a planilha orçamentária novamente atualizada são suficientes para o entendimento do escopo 
presente, juntamente com as necessidades de conexão a rede da NEOPE, os escopos acima citados 
fazem parte do escopo de responsabilidade da contratada. 

III. Requerimento de prorrogação do certame 

Diante da inconsistência de dados entre os documentos já disponibilizados (ex.: divergência da potência 
do transformador), da ausência de documentos fundamentais para formação de preço, e da 
necessidade de ajustes técnicos na planilha, requeremos:  

 A imediata disponibilização e consolidação dos documentos técnicos listados acima;  

 O adiamento da sessão de abertura da licitação por, no mínimo, 30 (trinta) dias corridos após a 
publicação de todos os documentos e esclarecimentos pendentes, de forma a assegurar a isonomia, a 
transparência e a elaboração de propostas técnica e economicamente viáveis. 

RESPOSTA: A área demandante informa que: “Esta Coordenadoria de Engenharia, Projetos e Obras 

entende que não se faz necessária nova prorrogação do certame, em razão de terem sido sanados 

eventuais vícios existentes nas planilhas anteriores, assim como informações imprescindíveis no projeto, 
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e elucidados todos os questionamentos dos licitantes presentes na disputa da licitação eletrônica em 

tela. 

Atenciosamente 
Coordenadoria de Engenharia, Projetos e Obras - LAFEPE. 
 

Atenciosamente, 
 

Adele Santana 
Pregoeira 

 
 


